
* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no
local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, 

* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.  

* Deverá atender a todas às normas NBR vigentes, NBR 5410, NBR 5616 entre outras.

* Todas as medidades deverão ser conferidas e ajustadas ''in loco''.
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C  INCÊNDIO 12V/24V (3x#1,50 MM² blindado)

DETALHE DA BOMBA
SEM ESCALA

BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO:

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E DETALHES 
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ALTURA DOS EQUIPAMENTOS

VISTA FRONTAL

DIAGRAMA DE POTÊNCIA, LÓGICA DO CONJUNTO MOTOBOMBA E  ACIONADORES MANUAIS 

NOTAS

220V -3ɸ
3.680 W

5,0 CV
2,5mm²

IDENTIFICADORES
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BOTOEIRA INSTALADA 

(3F+N+PE)#2,5mm²-0,6/1KV-EPR-90ºC

DIAGRAMA ELÉTRICO
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DIAGRAMA E ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA CENTRAL DE ALARME

T

DIAGRAMA E ESQUEMA

DIAGRAMA ESQUEMA

CIDADE NOVA

2.502,05 m2

EMEF MONSENHOR CELSO 
RUA JOSÉ LEANDRIN, O-913

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

ESQUEMA ELÉTRICO
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

16 W

VISTA FRONTAL

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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